更正公告附件
一、最高限价（工程控制价）更正为315.448825万元
	控制价明细
	本工程控制价为：3154488.25元。
其中：分部分项工程合价为：2562783.48元；
措施项目合价为：308306.66元；
其他项目合价为：22935.78元；
税金合价为：260462.33元。
其他说明：
规费（不含税）合计金额：121772.17元；
专业工程暂估价(含税)合计金额：0元；
材料和工程设备暂估价(含税)合计金额：0元；
暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额：25000元；
安全文明施工费（含税）合计金额：81122.28元；
赶工增加费（含税）合计金额（如有）：0元；



二、响应文件提交截止时间及地点更正为：
截止时间：2025年2月11日13时30分
[bookmark: _GoBack]地点：北京市京发招标有限公司309会议室
三、开启时间及地点更正为：
时间：2025年2月11日13时30分（北京时间）
地点：北京市京发招标有限公司309会议室
四、本项目中属于政府强制采购产品的品目编码及名称更正为： A02052305空调机组、A0206180203空调机
五、本次采购涉及政府强制采购的节能产品更正为：A02052305空调机组、A0206180203空调机。

六、供应商采购的材料设备响应表（根据工程实际情况填写此表）更正为：
	序号
	名称
	规格
	品牌

	1
	电缆
	
	

	2
	单管LED灯、吸顶灯、防水防尘吸顶灯
	
	

	3
	集中电源消防应急照明顶灯(带地址码)、疏散指示灯(集中电源消防应急标志灯)、出口标志灯(集中电源消防应急标志灯)
	
	

	4
	开关面板
	
	

	5
	配电元器件
	
	

	6
	配电箱
	
	

	7
	烟感
	
	

	8
	温感
	
	

	9
	气体探测器
	
	

	10
	消防广播
	
	

	11
	电气火灾探测器
	
	

	12
	中空玻璃
	
	

	13
	门窗五金配件
	
	

	14
	防火门
	
	

	15
	断桥铝框玻璃门
	
	

	16
	墙地砖
	
	

	17
	防水卷材
	
	

	18
	防水涂料
	
	

	19
	乳胶漆
	
	

	20
	VRV设备
	
	

	21
	……
	
	


七、第五部分  工程量清单更正为：
一、编制说明
[bookmark: _Hlk10820984][bookmark: _Hlk10817845]一、工程概况
1、工程名称：25改善办学保障条件-通州校区食堂改造
2、 改造内容如下：
1) 建筑装饰工程：屋面防水按照30%考虑拆除后新做防水；雨水管拆除后换新；卫生间、餐厅、厨房区域天棚拆除后换新，局部墙面、地面拆除换新；卫生间、厨房区域地面、墙面新做防水；卫生间更换大小便隔断；卫生间、厨房区域门换新；厨房排水沟拆除后新做。
2) 电气工程：动力系统、照明系统、应急照明系统、防雷接地系统、空调配电。
3) 消防工程：消防系统
4) 弱电工程：火灾漏电报警系统
5) 暖通工程：空调。
二、编制依据：
1、依据建设单位提供的图纸及相关资料。
2、依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋修缮工程工程量计算标准》（DB11/T638-2023）。
3、（北京市住房和城乡建设委员会关于明确安全文明施工费中常态化疫情防控措施费用标准的通知）京建发〔2022〕190号，安全文明施工费等级为：达标。
4、材料价格按2024年第12期《北京市工程造价信息》计取及市场询价。
5、其他相关法律法规。
三、其他需说明事项
1.经与设计沟通，更衣室、卫生间相关改造内容不在本次图纸改造范围内。
2.经与设计沟通，食堂楼梯栏杆新做涂料不在本次改造范围内。
3.配电柜AAP出现回路WPM6至配电箱AP-WD1\WD2，图纸中无配电箱AP-WD1\WD2相关内容，此回路电缆工程量按50米计入编制。





二、承包人采购的材料设备技术标准和要求表
	序号
	名称
	推荐品牌1
	推荐品牌2
	推荐品牌3

	1
	电缆
	远东
	小猫
	慧远

	2
	单管LED灯、吸顶灯、防水防尘吸顶灯
	飞利浦
	佛山照明
	雷士

	3
	集中电源消防应急照明顶灯(带地址码)、疏散指示灯(集中电源消防应急标志灯)、出口标志灯(集中电源消防应急标志灯)
	西顿
	中科知创
	欧普

	4
	开关面板
	公牛
	西门子
	罗格朗

	5
	配电元器件
	ABB
	施耐德
	西门子

	6
	配电箱
	山东亿九
	华辉基泰
	吉安达

	7
	烟感
	青鸟
	海湾
	利达

	8
	温感
	海湾
	青鸟
	泰和安

	9
	气体探测器
	海湾
	青鸟
	泰和安

	10
	消防广播
	海湾
	青鸟
	泰和安

	11
	电气火灾探测器
	泰文
	施耐德
	泛海三江

	12
	中空玻璃
	中玻
	南玻
	福耀

	13
	门窗五金配件
	坚朗
	诺托弗朗克
	顶固

	14
	防火门
	日上
	龙鼎
	龙甲

	15
	断桥铝框玻璃门
	沃伦
	纽卡斯
	维盾

	16
	墙地砖
	马可波罗
	金意陶
	豪鹏

	17
	防水卷材
	东方雨虹
	远大洪雨
	禹王

	18
	防水涂料
	雨虹
	宏源
	禹王

	19
	乳胶漆
	立邦
	多乐士
	华润

	20
	VRV设备
	大金
	格力
	美的


工程所需设备、材料，供应商应选择不低于磋商文件及图纸中要求的技术指标和档次标准的产品（详见《材料设备技术标准和要求表》中参考品牌的中等档次，对表中所列技术性能要求，品质要求如有疑问，应在磋商澄清文件提出，最终解释权归采购人所有）
供应商需在响应文件《供应商采购的材料设备响应表》中填表所选设备、材料的厂家、品牌、型号。成交后，在设备订货前，须按投标时所报产品向采购人及监理报送样品，经确认后方可订货。
如果设备材料不符合国家有关质量标准或磋商文件中提出的质量档次标准，采购人将有权要求更换。
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序号

项目

编码

计算基础

费率

(%)

备注

1 2

1.1 2.1

RGF+JXF+JSCS_R

GF+JSCS_JXF

合 计



注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应

在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。



施工垃圾场外运输和消纳费



施工垃圾场外运输和消纳费



施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：25改善办学保障条件-通州校区食堂

改造
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子目名称

不含税金额

（元）


image93.emf
暂估价 规费

35

92021000300

2

电气配管

1.名称:电气配管

2.材质:SC

3.规格:20

4.配置形式:暗敷

设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 2757.08

36

92021000300

4

电气配管

1.名称:电气配管

2.材质:SC

3.规格:25

4.配置形式:暗敷

设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 238.8

37

92021000300

5

电气配管

1.名称:电气配管

2.材质:SC

3.规格:50

4.配置形式:暗敷

设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 88



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 第  11  页  共  13  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image94.emf
暂估价 规费

38

92090100400

1

剔(凿)槽

1.名称:剔（凿）

槽

2.规格:25以内

3.类型:配管及接

线盒等剔槽

4.填充(恢复)方

式:原样恢复，土

建装饰专业配合

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 687.38

39

92021001400

1

接线盒安装

1.名称:接线盒

（含盖）

2.材质:钢制

3.规格:86

4.安装形式:明装

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 120

40

92021001400

2

接线盒安装

1.名称:接线盒

（含盖）

2.材质:钢制

3.规格:86

4.安装形式:暗装

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 239



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 第  12  页  共  13  页


image95.emf
暂估价 规费

41

92090100200

1

支吊架制作、

安装

1.名称:支架制作

安装

2.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

kg 478.6

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计



合   计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 第  13  页  共  13  页


image96.emf
暂估价 规费

一层

门斗、餐厅

地面

1

91120200300

1

块料楼地面新

做

1.面层材料品种

、规格:10厚地

砖，DTG擦缝

2.结合层厚度、

材料种类:5厚DTA

砂浆粘结层

3.找平层厚度、

材料种类及强度

等级:20厚DS砂浆

找平层

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 14.69

分部小计

墙面

2

91160400200

1

喷刷涂料新做

1.涂料品种、喷

刷遍数:白色乳胶

漆三遍

2.刮腻子要求:2

厚耐水腻子找平

压入一层耐碱网

格布（单位面积

重量≥160g/m²）

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 71.84

分部小计

天棚



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程 第  1  页  共  10  页


image97.emf
暂估价 规费

3

91140200600

2

格栅吊顶新做

1.吊顶形式、吊

杆规格、高度:板

底预留Φ8钢筋吊

环（勾），双向

中距≤1500；Φ6

钢筋吊杆，双向

中距≤1500，上

端与预留吊环

（勾）固定

2.龙骨类型、材

料种类、规格、

中距:U型轻钢龙

骨中距≤1500，

找平后与钢筋吊

杆固定；

3.面层材料品种

、规格:0.5厚铝

板方格栅（格子

尺寸200x200）表

面喷塑

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 953.58

分部小计

分部小计

售饭处、洗碗

间、副食操作

间、主食操作

间、厨房走道

、粗加工间

天棚

本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程 第  2  页  共  10  页
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暂估价 规费

4

91140200300

2

平面吊顶天棚

新做

1.吊顶形式、吊

杆规格、高度:板

底预留Φ10钢筋

吊环（勾），双

向中距≤1200；

Φ6钢筋吊杆，双

向中距≤1200，

与楼板钢筋吊环

固定

2.龙骨类型、材

料种类、规格、

中距:U型主龙骨

双向中距≤

1200，找平后与

钢筋吊杆固定；T

型轻钢次龙骨中

距600，找平后与

钢筋吊杆固定；T

型轻钢次龙骨横

撑，中距600（或

800）

3.面层材料品种

、规格:0.8厚

600x600（或

800X800）铝合金

穿孔方板，浮置

式安装

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 557.21

分部小计

分部小计

盥洗室

天棚

本页小计



工程名称：装饰装修工程 第  3  页  共  10  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


image99.emf
暂估价 规费

5

91140200300

3

平面吊顶天棚

新做

1.吊顶形式、吊

杆规格、高度:板

底预留Φ10钢筋

吊环（勾），双

向中距≤1200；

Φ6钢筋吊杆，双

向中距≤1200，

与楼板钢筋吊环

固定

2.龙骨类型、材

料种类、规格、

中距:U型主龙骨

双向中距≤

1200，找平后与

钢筋吊杆固定；T

型轻钢次龙骨中

距600，找平后与

钢筋吊杆固定；T

型轻钢次龙骨横

撑，中距600（或

800）

3.面层材料品种

、规格:0.8厚

600x600（或

800X800）铝合金

穿孔方板，浮置

式安装

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 37.81

分部小计

分部小计

厨房门厅

天棚

本页小计



工程名称：装饰装修工程 第  4  页  共  10  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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暂估价 规费

6

91140200300

5

平面吊顶天棚

新做

1.吊顶形式、吊

杆规格、高度:板

底预留Φ10钢筋

吊环（勾），双

向中距≤1200；

Φ6钢筋吊杆，双

向中距≤1200，

与楼板钢筋吊环

固定

2.龙骨类型、材

料种类、规格、

中距:U型主龙骨

双向中距≤

1200，找平后与

钢筋吊杆固定；T

型轻钢次龙骨中

距600，找平后与

钢筋吊杆固定；T

型轻钢次龙骨横

撑，中距600（或

800）

3.面层材料品种

、规格:0.8厚

600x600（或

800X800）铝合金

穿孔方板，浮置

式安装

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 23.32

分部小计

分部小计

休息平台、踏

步

地面

本页小计
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序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


image101.emf
暂估价 规费

7

91120200301

5

块料楼地面新

做

1.面层材料品种

、规格:10厚地

砖，DTG擦缝

2.结合层厚度、

材料种类:5厚DTA

砂浆粘结层

3.找平层厚度、

材料种类及强度

等级:15厚DS砂浆

找平层

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 67.78

8

91120500400

9

块料、石材踢

脚线新做

1.踢脚线高

度:100mm

2.面层材料品种

、规格:6厚深色

地砖，DTG擦缝

3.粘贴层厚度、

材料种类:5厚DTA

砂浆粘结层

4.9厚DP-HR砂浆

打底压实抹平

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 19.53

分部小计

分部小计

分部小计

二层

餐厅

墙面



本页小计
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序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


image102.emf
暂估价 规费

9

91160400200

2

喷刷涂料新做

1.涂料品种、喷

刷遍数:白色乳胶

漆三遍

2.刮腻子要求:2

厚耐水腻子找平

压入一层耐碱网

格布（单位面积

重量≥160g/m²）

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 468.14

分部小计

天棚

10

91140200600

1

格栅吊顶新做

1.吊顶形式、吊

杆规格、高度:板

底预留Φ8钢筋吊

环（勾），双向

中距≤1500；Φ6

钢筋吊杆，双向

中距≤1500，上

端与预留吊环

（勾）固定

2.龙骨类型、材

料种类、规格、

中距:U型轻钢龙

骨中距≤1500，

找平后与钢筋吊

杆固定；

3.面层材料品种

、规格:0.5厚铝

板方格栅（格子

尺寸200x200）表

面喷塑

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 1458.16

分部小计

本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程 第  7  页  共  10  页


image4.emf
序号 计量单位 备注

1 项 明细详见表4.10-1

2

2.1 - 明细详见表4.10-2

2.2 明细详见表4.10-3

3 明细详见表4.10-4

4 明细详见表4.10-5

-



合计



注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。



专业工程暂估价



计日工



总承包服务费



暂列金额（不包括计日工） 18348.62

暂估价



材料和工程设备暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：25改善办学保障条件-通州校区食堂改造 第 1 页  共 1 页

子目名称 不含税金额（元）


image103.emf
暂估价 规费

分部小计

走道（洗手池

区）

天棚

11

91140200300

7

平面吊顶天棚

新做

1.吊顶形式、吊

杆规格、高度:板

底预留Φ10钢筋

吊环（勾），双

向中距≤1200；

Φ6钢筋吊杆，双

向中距≤1200，

与楼板钢筋吊环

固定

2.龙骨类型、材

料种类、规格、

中距:U型主龙骨

双向中距≤

1200，找平后与

钢筋吊杆固定；T

型轻钢次龙骨中

距600，找平后与

钢筋吊杆固定；T

型轻钢次龙骨横

撑，中距600（或

800）

3.面层材料品种

、规格:0.8厚

600x600（或

800X800）铝合金

穿孔方板，浮置

式安装

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 56.25

分部小计

分部小计

排挡、厨房走

道、操作间、

库房、售卖间

、洗碗间、热

加工区



本页小计
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序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


image104.emf
暂估价 规费

天棚

12

91140200300

8

平面吊顶天棚

新做

1.吊顶形式、吊

杆规格、高度:板

底预留Φ10钢筋

吊环（勾），双

向中距≤1200；

Φ6钢筋吊杆，双

向中距≤1200，

与楼板钢筋吊环

固定

2.龙骨类型、材

料种类、规格、

中距:U型主龙骨

双向中距≤

1200，找平后与

钢筋吊杆固定；T

型轻钢次龙骨中

距600，找平后与

钢筋吊杆固定；T

型轻钢次龙骨横

撑，中距600（或

800）

3.面层材料品种

、规格:0.8厚

600x600（或

800X800）铝合金

穿孔方板，浮置

式安装

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 261.22

分部小计

分部小计

休息平台、踏

步

地面



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image105.emf
暂估价 规费

13

91120200301

4

块料楼地面新

做

1.面层材料品种

、规格:10厚地

砖，DTG擦缝

2.结合层厚度、

材料种类:5厚DTA

砂浆粘结层

3.找平层厚度、

材料种类及强度

等级:15厚DS砂浆

找平层

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 10.75

14

91120500400

8

块料、石材踢

脚线新做

1.踢脚线高

度:100mm

2.面层材料品种

、规格:6厚深色

地砖，DTG擦缝

3.粘贴层厚度、

材料种类:5厚DTA

砂浆粘结层

4.9厚DP-HR砂浆

打底压实抹平

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 9.4

分部小计

分部小计

分部小计

措施项目

分部小计

合   计



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image5.emf
不含税金额

（元）

含税金额

（元）

1 暂列金 18348.62 20000

18348.62 20000

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前

应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。



合计 1651.38



项 1651.38



暂列金额明细表

工程名称：25改善办学保障条件-通州校区食堂改造 第 1 页  共 1 页

序号 子目名称 计量单位

暂列金额

备注

税金

（元）


image6.emf
序号 项目名称 计算基础 金额(元)

1 税金

分部分项工程+措施项目

+其他项目



合计



计算基数 费率(%)



税金项目计价表

工程名称：25改善办学保障条件-通州校区食堂改造



第  1  页  共  1  页


image7.emf
实际成本 企业管理费 利润

1.1 安全施工费

1.1.1 安全施工费

1.1.2

临边洞口交叉高

处作业防护

1.1.3

常态化疫情防控

措施：如防护装

备、消毒物资...

1.1.4 ......

1.2 文明施工费

1.2.1 文明施工费

1.2.2 废水沉淀池

1.2.3

常态化疫情防控

措施：按需列项

1.2.4 ......

1.3 环境保护费

1.3.1 环境保护费

1.3.2

控制扬尘、噪声

、废气费用

1.3.3

常态化疫情防控

措施：按需列项

1.3.4 ......

1.4 临时设施费

1.4.1 临时设施费

1.4.2 周转使用临建

实际成本 企业管理费 利润

1.4.3

常态化疫情防控

措施：如突发事

件隔离区...

1.4.4 ......

2.1

管理目标等级对

应的《图集》标

准外项目措施费

2.1.1

2.2

超过一定规模的

危大工程对应的

安全文明施工增

加措施费

2.2.1

2.3

其他特殊安全文

明施工措施费

2.3.1

1 现场管理费

1.1 现场管理费

2

施工垃圾场外运

输和消纳费

2.1

施工垃圾场外运

输和消纳费

3 脚手架工程费

3.1

脚手架租赁及搭

拆

4 垂直运输费-修缮



注：计算明细可另附表说明。



含税金额

（元）

备注

小计



子目编码 措施项目名称 拟采取主要方案或投入资源描述 实际成本详细计算过程

不含税金额（元）



总价措施项目报价组成分析表

工程名称：25改善办学保障条件-通州校区食堂改造
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注：计算明细可另附表说明。



含税金额

（元）

备注

小计



子目编码 措施项目名称 拟采取主要方案或投入资源描述 实际成本详细计算过程

不含税金额（元）

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：25改善办学保障条件-通州校区食堂改造
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image8.emf
实际成本 企业管理费 利润

施工楼层高度12m

以内

4.1

垂直运输费-修缮

施工楼层高度6m

以内

5

冬雨季施工增加

费

5.1

冬雨季施工增加

费

6 二次搬运费

6.1 二次搬运费

7

原有建筑物及设

备保护费

7.1

原有建筑物及设

备保护费

8 工程水电费

8.1 工程水电费

9

电气设备安装工

程系统调试费

10

消防工程系统调

试

11

通风空调工程系

统调试



注：计算明细可另附表说明。



含税金额

（元）

备注

小计



子目编码 措施项目名称 拟采取主要方案或投入资源描述 实际成本详细计算过程

不含税金额（元）

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：25改善办学保障条件-通州校区食堂改造
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image9.emf
暂估价 规费

整个项目

1 BB002 电气系统拆除

1.包含但不限于

项目涉及的室内

外所有电气系统

拆除

2.拆除及清运，

运距自行考虑

3.涉及残值及固

定资产的拆除物

需运至甲方指定

位置，由甲方处

理

项 1

2 BB004

消防电及弱电

系统拆除

1.包含但不限于

项目涉及的室内

外所有消防电及

弱电系统拆除

2.拆除及清运，

运距自行考虑

3.涉及残值及固

定资产的拆除物

需运至甲方指定

位置，由甲方处

理

项 1

3 BB005

通风空调系统

拆除

1.包含但不限于

项目涉及的室内

外所有通风空调

系统拆除

2.拆除及清运，

运距自行考虑

3.涉及残值及固

定资产的拆除物

需运至甲方指定

位置，由甲方处

理

项 1

分部小计

措施项目

分部小计



本页小计



合   计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-拆除 第  1  页  共  1  页


image10.emf
暂估价 规费

配电柜

1

92020402001

3

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AAL

2.型号:固定式成

套柜，防护等级

为IP30,并具有安

全认证标志(3C)

。

3.规格:箱体尺寸

（mm）：

800X2000X300

4.安装方式:落地

安装

5.回路数:12

6.低压主进线开

关采用多功能表,

具有监测三相电

流、电压、有功

功率、功率因数

和有功电度计量

功能。

7.槽钢基础

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  1  页  共  55  页


image11.emf
暂估价 规费

2

92020402001

4

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AAP

2.型号:固定式成

套柜，防护等级

为IP30,并具有安

全认证标志(3C)

。

3.规格:箱体尺寸

（mm）：

800X2200X300

4.安装方式:落地

安装

5.回路数:12

6.低压主进线开

关采用多功能表,

具有监测三相电

流、电压、有功

功率、功率因数

和有功电度计量

功能。

7.槽钢基础

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1

3

92020402000

1

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AP2-CZ

2.规格:10回路，

420X540X160

3.安装方式:底边

距地1.5米暗装

4.回路数:10

5.木套箱

6.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  2  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image12.emf
暂估价 规费

4

92020402000

2

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AP2-CT2

2.规格:26回路，

800X2200X300

3.安装方式:落地

安装

4.回路数:26

5.槽钢基础

6.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1

5

92020402000

7

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AP1-SF1

2.档口1

3.型号:98KW

4.规格:12回路，

550X810X160

5.安装方式:底边

距地1.0米暗装

6.回路数:12

7.木套箱

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  3  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image13.emf
暂估价 规费

6

92020402000

6

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AP1-SF2

2.售卖间

3.型号:67.5KW

4.规格:16回路，

550X810X160

5.安装方式:底边

距地1.0米暗装

6.回路数:16

7.木套箱

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1

7

92020402000

5

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AP1-SF3

2.档口3

3.型号:109KW

4.规格:12回路，

550X810X160

5.安装方式:底边

距地0.8米明装

6.回路数:12

7.木套箱

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  4  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image14.emf
暂估价 规费

8

92020402000

9

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AAM

2.型号:274.5KW

3.规格:3回路，

800X800X300

4.安装方式:距地

800明装

5.回路数:3

6.木套箱

7.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1

9

92020402001

0

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AP1-CZ1

2.副食操作间

3.型号:14.4KW

4.规格:8回路，

700X800X160

5.安装方式:底边

距地1.5米暗装

6.回路数:8

7.木套箱

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  5  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image15.emf
暂估价 规费

10

92020402000

8

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AP1-CZ2

2.主食操作间

3.型号:55KW

4.规格:14回路，

700X800X160

5.安装方式:底边

距地1.2米暗装

6.回路数:14

7.木套箱

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1

11

92020402001

1

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AP1-JG

2.粗加工间

3.型号:15KW

4.规格:6回路，

420X540X160

5.安装方式:底边

距地1.5米暗装

6.回路数:6

7.木套箱

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  6  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image16.emf
暂估价 规费

12

92020402001

2

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AP1-XW

2.洗碗间

3.型号:50KW

4.规格:6回路，

420X270X160

5.安装方式:底边

距地1.5米暗装

6.回路数:6

7.木套箱

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1

13

92020402001

8

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AL1-CT

2.型号:固定式成

套柜，防护等级

为IP30,并具有安

全认证标志(3C)

。

3.规格:箱体尺寸

（mm）：

550X900X160

4.安装方式:底边

距地1.0米暗装

5.回路数:22

6.低压主进线开

关采用多功能表,

具有监测三相电

流、电压、有功

功率、功率因数

和有功电度计量

功能。

7.木套箱

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  7  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image17.emf
暂估价 规费

14

92020402002

1

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AL2-CT

2.型号:固定式成

套柜，防护等级

为IP30,并具有安

全认证标志(3C)

。

3.规格:箱体尺寸

（mm）：

550X900X160

4.安装方式:底边

距地1.0米暗装

5.回路数:23

6.低压主进线开

关采用多功能表,

具有监测三相电

流、电压、有功

功率、功率因数

和有功电度计量

功能。

7.木套箱

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  8  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image18.emf
暂估价 规费

15

92020402002

3

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AL2-1

2.型号:固定式成

套柜，防护等级

为IP30,并具有安

全认证标志(3C)

。

3.规格:箱体尺寸

（mm）：

550X900X160

4.安装方式:底边

距地1.0米暗装

5.回路数:18

6.低压主进线开

关采用多功能表,

具有监测三相电

流、电压、有功

功率、功率因数

和有功电度计量

功能。

7.木套箱

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  9  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image19.emf
暂估价 规费

16

92020402001

9

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AL1-CF

2.型号:固定式成

套柜，防护等级

为IP30,并具有安

全认证标志(3C)

。

3.规格:箱体尺寸

（mm）：

550X600X160

4.安装方式:底边

距地1.2米暗装

5.回路数:9

6.低压主进线开

关采用多功能表,

具有监测三相电

流、电压、有功

功率、功率因数

和有功电度计量

功能。

7.木套箱

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  10  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image20.emf
暂估价 规费

17

92020402002

2

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AL2-CF

2.型号:固定式成

套柜，防护等级

为IP30,并具有安

全认证标志(3C)

。

3.规格:箱体尺寸

（mm）：

550X600X160

4.安装方式:底边

距地1.2米暗装

5.回路数:12

6.低压主进线开

关采用多功能表,

具有监测三相电

流、电压、有功

功率、功率因数

和有功电度计量

功能。

7.木套箱

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  11  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image21.emf
暂估价 规费

18

92020402002

0

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AL1-SD

2.型号:固定式成

套柜，防护等级

为IP30,并具有安

全认证标志(3C)

。

3.规格:箱体尺寸

（mm）：

550X600X160

4.安装方式:底边

距地1.2米暗装

5.回路数:9

6.低压主进线开

关采用多功能表,

具有监测三相电

流、电压、有功

功率、功率因数

和有功电度计量

功能。

7.木套箱

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  12  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image22.emf
暂估价 规费

19

92020402002

4

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

ALE1

2.型号:固定式成

套柜，防护等级

为IP30,并具有安

全认证标志(3C)

。双电源互投箱

3.规格:柜体体尺

寸(宽x高x

深):600x1500x25

0

4.安装方式:落地

安装

5.回路数:7

6.消防负荷回路

的断路器,过负荷

保护应作用于信

号报警,不切断电

源

7.双电源配电箱

调试

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1

20

92020402002

5

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:应急照明

集中电源箱

2.型号:成套电源

箱，含电源及模

块等

3.安装方式:底边

距地0.8m明装

4.回路数:8

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  13  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image23.emf
暂估价 规费

21

92020402002

6

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

APE-WL

2.型号:固定式成

套柜，防护等级

为IP30,并具有安

全认证标志(3C)

。双电源互投箱

3.规格:柜体体尺

寸(宽X高X厚)：

600X1200X200

4.安装方式:底边

距地0.8m挂墙安

装

5.回路数:7

6.消防负荷回路

的断路器,过负荷

保护应作用于信

号报警,不切断电

源

7.双电源配电箱

调试

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  14  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image24.emf
暂估价 规费

22

92020402002

7

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

APE-XF

2.型号:固定式成

套柜，防护等级

为IP30,并具有安

全认证标志(3C)

。双电源互投箱

3.规格:柜体体尺

寸(宽X高X厚)：

600X1200X200

4.安装方式:底边

距地0.8m挂墙安

装

5.回路数:9

6.消防负荷回路

的断路器,过负荷

保护应作用于信

号报警,不切断电

源

7.双电源配电箱

调试

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  15  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image25.emf
暂估价 规费

23

92020402002

8

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

APE-DT

2.型号:固定式成

套柜，防护等级

为IP30,并具有安

全认证标志(3C)

。双电源互投箱

3.规格:柜体体尺

寸(宽X高X厚)：

700X1800X300

4.安装方式:落地

安装

5.回路数:7

6.消防负荷回路

的断路器,过负荷

保护应作用于信

号报警,不切断电

源

7.双电源配电箱

调试

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1

24

92020402002

9

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:风机控制

箱2

2.型号:10KW

3.规格:4回路，

(宽X高X

厚)600X1800X300

4.安装方式:落地

安装

5.回路数:6

6.槽钢基础

7.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  16  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image26.emf
暂估价 规费

25

92020402003

0

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AP2-PD

2.规格:10回路，

420X540X160

3.安装方式:底边

距地1.5米暗装

4.回路数:10

5.木套箱

6.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 7

26

92020402003

1

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AP2-SB

2.规格:10回路，

420X540X160

3.安装方式:底边

距地1.5米暗装

4.回路数:10

5.木套箱

6.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  17  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image27.emf
暂估价 规费

27

92020402003

2

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AP2-ZD

2.规格:10回路，

420X540X160

3.安装方式:底边

距地1.5米暗装

4.回路数:7

5.木套箱

6.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1

28

92020402003

3

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AF-KS

2.型号:定制，待

开水器确定后定

制

3.规格:1回路，

420X240X120

4.安装方式:底边

距地1.5米暗装

5.回路数:7

6.木套箱

7.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  18  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image28.emf
暂估价 规费

29

92020402003

4

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AP1-KT

2.型号:固定式成

套柜，防护等级

为IP30,并具有安

全认证标志(3C)

。

3.固定式成套

柜，室外防水

箱，防护等

级:IP65

4.规格:箱体尺寸

（mm）：

500X700X200

5.安装方式:落地

安装

6.回路数:2

7.低压主进线开

关采用多功能表,

具有监测三相电

流、电压、有功

功率、功率因数

和有功电度计量

功能。

8.槽钢基础

9.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  19  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image29.emf
暂估价 规费

30

92020402003

5

配电箱(柜)、

盘制作、安装

1.名称:配电箱

AP2-KT、AP3-KT

2.型号:固定式成

套柜，防护等级

为IP30,并具有安

全认证标志(3C)

。

3.固定式成套

柜，室外防水

箱，防护等

级:IP65

4.规格:箱体尺寸

（mm）：

500X700X200

5.安装方式:落地

安装

6.回路数:3

7.低压主进线开

关采用多功能表,

具有监测三相电

流、电压、有功

功率、功率因数

和有功电度计量

功能。

8.槽钢基础

9.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 2

分部小计

照明器具
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  20  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image30.emf
暂估价 规费

31

92020402700

2

照明开关安装

1.名称:单极单联

开关

2.规格:250V

10A

3.安装方式:距地

1.4M

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 13

32

92020402700

3

照明开关安装

1.名称:单极双联

开关

2.规格:250V

10A

3.安装方式:距地

1.4M

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 28

33

92020402700

1

照明开关安装

1.名称:单极三联

开关

2.规格:250V

10A

3.安装方式:距地

1.4M

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 9
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工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  21  页  共  55  页


image31.emf
暂估价 规费

34

92021101500

2

荧光灯安装

1.名称:单管LED

灯

2.规格:1x36W

3.安装高度:底距

地3.5米

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

套 22

35

92021101500

1

荧光灯安装

1.名称:双管LED

灯

2.规格:2x36W

3.安装高度:底距

地3.5米

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

套 118

36

92021100300

1

普通灯具及吸

顶灯安装

1.名称:吸顶灯

2.规格:36W

3.安装形式:吸顶

安装

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

套 2
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工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  22  页  共  55  页


image32.emf
暂估价 规费

37

92021100300

4

普通灯具及吸

顶灯安装

1.名称:LED灯

2.规格:60W

3.安装形式:管吊

安装,管吊长度

1.0米灯具自带补

偿。

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

套 352

38

92021100300

2

普通灯具及吸

顶灯安装

1.名称:防水防尘

吸顶灯

2.规格:23W

3.安装形式:嵌入

安装

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

套 2

39

92021100300

3

普通灯具及吸

顶灯安装

1.名称:卫生间防

水防尘吸顶灯

2.规格:36W

3.安装形式:嵌入

安装

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

套 12
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工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  23  页  共  55  页


image33.emf
暂估价 规费

40

92021101500

3

荧光灯安装

1.名称:壁装荧光

灯

2.规格:1X28W

3.安装高度:距地

2.5米壁装

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

套 13

41

92021100900

2

电梯井道照明

LED灯安装

1.名称:电梯井道

照明LED灯

2.型号:LED

3.规格:40W

4.安装形式:电梯

井道照明,第一个

灯距顶0.5米,最

后一个灯,距底

0.5米,中间灯间

距小于7米。

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

套 5
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工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  24  页  共  55  页


image34.emf
暂估价 规费

42

92021101200

2

装饰灯安装

1.名称:集中电源

消防应急照明吸

顶灯(带地址码)

2.型号:5W-LTW-

ZFJC-E5W-LX

3.安装高度:管吊

安装,管吊长度

1.0米灯具自带补

偿。

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

套 80

43

92021101200

4

装饰灯安装

1.名称:双面多信

息复合标志灯具

(集中电源)

2.型号:(带地址

码)

3.规格:1W-TW-

BLJC-Ⅱ1LROE1W

36V

4.安装高度:居中

位置吊装距地2.5

米

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

套 47
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  25  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image35.emf
暂估价 规费

44

92021101200

9

装饰灯安装

1.名称:楼层显示

器 (集中电源消

防应急标志灯)

2.型号:(带地址

码)

3.规格:1W-TW-

BLJC-Ⅱ1LROE1W

36V

4.安装高度:暗

装,门梁上0.2M居

中位置吊装距地

2.5米

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

套 3

45

92021101200

5

装饰灯安装

1.名称:出口标志

灯(集中电源消防

应急标志灯)

2.型号:(带地址

码)

3.规格:1W-TW-

BLJC-Ⅱ1LROE1W

36V

4.安装高度:暗

装,门梁上0.2M居

中位置吊装距地

2.5米

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

套 21
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  26  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image36.emf
暂估价 规费

46

92021101200

3

装饰灯安装

1.名称:疏散指示

灯(集中电源消防

应急标志灯)

2.型号:(带地址

码)

3.规格:1W-TW-

BLJC-Ⅱ1LROE1W

36V

4.安装高度:嵌入

式安装距地0.5M

居中位置吊装管

吊长度1.0米

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

套 13

47

92021101200

1

装饰灯安装

1.名称:集中电源

消防应急照明壁

灯(带地址码)

2.(蓄电池连续供

电时间疏散照明

>30min)

3.安装高度:距地

2.5M

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

套 5

分部小计

电缆
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  27  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image37.emf
暂估价 规费

48

92020600202

5

电力电缆敷设

1.名称:电力电缆

敷设

2.型号:WDZ-YJY

3.规

格:4X150+1X70

4.敷设方式:线槽

/桥架内敷设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 116.44

49

92020601001

5

电力电缆头制

作、安装

1.名称:电力电缆

头制作安装

2.型号:WDZ-YJY

3.规

格:4X150+1X70

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 4

50

92020600202

4

电力电缆敷设

1.名称:电力电缆

敷设

2.型号:WDZ-YJY

3.规

格:4X95+1X50

4.敷设方式:线槽

/桥架内敷设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 26
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工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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image38.emf
暂估价 规费

51

92020601001

4

电力电缆头制

作、安装

1.名称:电力电缆

头制作安装

2.型号:WDZ-YJY

3.规

格:4X95+1X50

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 2

52

92020600200

2

电力电缆敷设

1.名称:电力电缆

敷设

2.型号:WDZ-YJY

3.规

格:4X70+1X35

4.敷设方式:管内

敷设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 256.76

53

92020601000

1

电力电缆头制

作、安装

1.名称:电力电缆

头制作安装

2.型号:WDZ-YJY

3.规

格:4X70+1X35

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 14
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工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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image39.emf
暂估价 规费

54

92020600200

5

电力电缆敷设

1.名称:电力电缆

敷设

2.型号:WDZ-YJY

3.规

格:4X50+1X25

4.敷设方式:管内

敷设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 56.84

55

92020601000

3

电力电缆头制

作、安装

1.名称:电力电缆

头制作安装

2.型号:WDZ-YJY

3.规

格:4X50+1X25

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 8

56

92020600202

6

电力电缆敷设

1.名称:电力电缆

敷设

2.型号:WDZ-YJY

3.规

格:4X35+1X25

4.敷设方式:管内

敷设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 51.25



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  30  页  共  55  页


image40.emf
暂估价 规费

57

92020601001

7

电力电缆头制

作、安装

1.名称:电力电缆

头制作安装

2.型号:WDZ-YJY

3.规

格:4X35+1X25

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 4

58

92020600202

7

电力电缆敷设

1.名称:电力电缆

敷设

2.型号:WDZ-YJY

3.规

格:4X35+1X16

4.敷设方式:管内

敷设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 51.25

59

92020601001

6

电力电缆头制

作、安装

1.名称:电力电缆

头制作安装

2.型号:WDZ-YJY

3.规

格:4X35+1X16

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 4



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  31  页  共  55  页


image41.emf
暂估价 规费

60

92020600202

2

电力电缆敷设

1.名称:电力电缆

敷设

2.型号:WDZ-YJY

3.规

格:4X25+1X16

4.敷设方式:管内

敷设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 23.06

61

92020601001

2

电力电缆头制

作、安装

1.名称:电力电缆

头制作安装

2.型号:WDZ-YJY

3.规

格:4X25+1X16

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 2

62

92020600200

9

电力电缆敷设

1.名称:电力电缆

敷设

2.型号:WDZ-YJY

3.规格:5X16

4.敷设方式:管内

敷设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 158.06



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  32  页  共  55  页


image42.emf
暂估价 规费

63

92020601000

5

电力电缆头制

作、安装

1.名称:电力电缆

头制作安装

2.型号:WDZ-YJY

3.规格:5X16

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 18

64

92020600201

1

电力电缆敷设

1.名称:电力电缆

敷设

2.型号:WDZN-YJY

3.规格:5X16

4.敷设方式:管内

敷设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 206.03

65

92020601000

6

电力电缆头制

作、安装

1.名称:电力电缆

头制作安装

2.型号:WDZN-YJY

3.规格:5X16

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 14



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  33  页  共  55  页


image43.emf
暂估价 规费

66

92020600202

1

电力电缆敷设

1.名称:电力电缆

敷设

2.型号:WDZ-

YJY22

3.规格:5X10

4.敷设方式:管内

敷设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 74.31

67

92020601001

1

电力电缆头制

作、安装

1.名称:电力电缆

头制作安装

2.型号:WDZ-

YJY22

3.规格:5X10

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 2

68

92020600202

3

电力电缆敷设

1.名称:电力电缆

敷设

2.型号:WDZ-YJY

3.规格:5X10

4.敷设方式:管内

敷设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 130.18



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  34  页  共  55  页


image44.emf
暂估价 规费

69

92020601001

3

电力电缆头制

作、安装

1.名称:电力电缆

头制作安装

2.型号:WDZ-YJY

3.规格:5X10

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 18

70

92020600201

3

电力电缆敷设

1.名称:电力电缆

敷设

2.型号:WDZ-YJY

3.规格:5X6

4.敷设方式:管内

敷设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 144.38

71

92020601000

7

电力电缆头制

作、安装

1.名称:电力电缆

头制作安装

2.型号:WDZ-YJY

3.规格:5X6

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 26



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  35  页  共  55  页


image45.emf
暂估价 规费

72

92020600201

4

电力电缆敷设

1.名称:电力电缆

敷设

2.型号:WDZ-YJY

3.规格:5X4

4.敷设方式:线槽

/桥架内敷设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 10

73

92020600201

5

电力电缆敷设

1.名称:电力电缆

敷设

2.型号:WDZ-YJY

3.规格:5X4

4.敷设方式:管内

敷设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 10

74

92020601000

8

电力电缆头制

作、安装

1.名称:电力电缆

头制作安装

2.型号:WDZ-YJY

3.规格:5X4

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 12



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  36  页  共  55  页


image46.emf
暂估价 规费

75

92020600201

8

电力电缆敷设

1.名称:电力电缆

敷设

2.型号:WDZ-YJY

3.规格:4X4

4.敷设方式:线槽

/桥架内敷设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 23.5

76

92020600201

9

电力电缆敷设

1.名称:电力电缆

敷设

2.型号:WDZ-YJY

3.规格:4X4

4.敷设方式:管内

敷设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 23.5

77

92020601001

0

电力电缆头制

作、安装

1.名称:电力电缆

头制作安装

2.型号:WDZ-YJY

3.规格:4X4

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 20



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  37  页  共  55  页


image47.emf
暂估价 规费

78

92020600700

1

电缆桥架安装

1.材质:封闭式金

属线槽

2.规格:SR

200X100

3.敷设方式:明装

4.防火保护处理

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 52

分部小计

配管

79

92021000301

0

电气配管

1.名称:电气配管

2.材质:SC

3.规格:15

4.配置形式:暗敷

设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 144.5

80

92021000300

8

电气配管

1.名称:电气配管

2.材质:SC

3.规格:20

4.配置形式:暗敷

设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 125

本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  38  页  共  55  页


image48.emf
暂估价 规费

81

92021000300

2

电气配管

1.名称:电气配管

2.材质:SC

3.规格:25

4.配置形式:暗敷

设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 34

82

92021000302

3

电气配管

1.名称:电气配管

2.材质:SC

3.规格:32

4.配置形式:暗敷

设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 472.5

83

92021000300

4

电气配管

1.名称:电气配管

2.材质:SC

3.规格:40

4.配置形式:暗敷

设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 109.85



本页小计



工程名称：电气工程 第  39  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


image49.emf
暂估价 规费

84

92021000300

6

电气配管

1.名称:电气配管

2.材质:SC

3.规格:50

4.配置形式:暗敷

设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 118

85

92021000302

2

电气配管

1.名称:电气配管

2.材质:SC

3.规格:70

4.配置形式:暗敷

设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 78

86

92021000302

5

电气配管

1.名称:电气配管

2.材质:SC

3.规格:80

4.配置形式:暗敷

设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 27.9



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  40  页  共  55  页


image50.emf
暂估价 规费

87

92021000302

6

电气配管

1.名称:电气配管

2.材质:SC

3.规格:125

4.配置形式:暗敷

设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 27.9

88

92021000301

2

电气配管

1.名称:电气配管

2.材质:JDG

3.规格:16

4.配置形式:暗敷

设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 2635.6

89

92021000301

4

电气配管

1.名称:电气配管

2.材质:JDG

3.规格:20

4.配置形式:暗敷

设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 2558.18



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  41  页  共  55  页


image51.emf
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90

92021000301

6

电气配管

1.名称:电气配管

2.材质:JDG

3.规格:25

4.配置形式:暗敷

设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 137.5

91

92021000301

8

电气配管

1.名称:电气配管

2.材质:JDG

3.规格:32

4.配置形式:暗敷

设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 80

92

92021000302

0

电气配管

1.名称:电气配管

2.材质:JDG

3.规格:40

4.配置形式:暗敷

设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 79.5



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  42  页  共  55  页


image52.emf
暂估价 规费

93

92021000302

4

电气配管

1.名称:电气配管

2.材质:JDG

3.规格:50

4.配置形式:暗敷

设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 10

分部小计

配线

94

92021001000

6

电气配线

1.配线形式名称:

电气配线

2.导线型号、材

质、规格:WDZ-

BYJ 1.5

3.敷设部位或线

制:管内敷设

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 27

95

92021001000

1

电气配线

1.配线形式名称:

电气配线

2.导线型号、材

质、规格:WDZ-

BYJ 2.5

3.敷设部位或线

制:管内敷设

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 22841.8

本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  43  页  共  55  页


image53.emf
暂估价 规费

96

92021001000

3

电气配线

1.配线形式名称:

电气配线

2.导线型号、材

质、规格:WDZN-

BYJ 2.5

3.敷设部位或线

制:管内敷设

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 132

97

92021001000

4

电气配线

1.配线形式名称:

电气配线

2.导线型号、材

质、规格:WDZ-

BYJ 4

3.敷设部位或线

制:管内敷设

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 3761.05

98

92021001000

5

电气配线

1.配线形式名称:

电气配线

2.导线型号、材

质、规格:WDZ-

BYJ 4

3.敷设部位或线

制:桥架/线槽内

敷设

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 388.1



本页小计



工程名称：电气工程 第  44  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


image54.emf
暂估价 规费

99

92021001000

7

电气配线

1.配线形式名称:

电气配线

2.导线型号、材

质、规格:WDZ-

BYJ 6

3.敷设部位或线

制:管内敷设

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 225

100

92021001000

8

电气配线

1.配线形式名称:

电气配线

2.导线型号、材

质、规格:WDZ-

BYJ 6

3.敷设部位或线

制:桥架/线槽内

敷设

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 76.88

101

92021001001

5

电气配线

1.配线形式名称:

电气配线

2.导线型号、材

质、规格:WDZ-

BYJ 10

3.敷设部位或线

制:管内敷设

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 73.5



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  45  页  共  55  页


image55.emf
暂估价 规费

102

92021001001

3

电气配线

1.配线形式名称:

电气配线

2.导线型号、材

质、规格:WDZ-

BYJ 16

3.敷设部位或线

制:管内敷设

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 25

103

92021001001

4

电气配线

1.配线形式名称:

电气配线

2.导线型号、材

质、规格:WDZ-

BYJ 16

3.敷设部位或线

制:桥架/线槽内

敷设

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 43.75

104

92021001001

0

电气配线

1.配线形式名称:

电气配线

2.导线型号、材

质、规格:ZR-BV

1.5

3.敷设部位或线

制:管内敷设

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 229



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  46  页  共  55  页


image56.emf
暂估价 规费

105

92021001000

9

电气配线

1.配线形式名称:

电气配线

2.导线型号、材

质、规格:ZR-BV

2.5

3.敷设部位或线

制:管内敷设

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 709

106

92021001001

2

电气配线

1.配线形式名称:

电气配线

2.导线型号、材

质、规格:WDZN-

RVS-2x2.5

3.敷设部位或线

制:管内敷设

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 838.75

107

92021001001

1

电气配线

1.配线形式名称:

电气配线

2.导线型号、材

质、规格:BV 2.5

3.敷设部位或线

制:管内敷设

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 30



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  47  页  共  55  页


image57.emf
暂估价 规费

108

92020600400

4

控制电缆敷设

1.名称:预作用报

警阀直接启泵线

2.型号:ZR-KVV

3.规格:2X1.5

4.采用燃烧性能

不低于B2级的铜

芯电线电缆

5.敷设方式:管内

敷设

6.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 36.5

109

92020600400

5

控制电缆敷设

1.名称:预作用报

警阀直接启泵线

2.型号:ZR-KVV

3.规格:4X1.5

4.采用燃烧性能

不低于B2级的铜

芯电线电缆

5.敷设方式:管内

敷设

6.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 2



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  48  页  共  55  页


image58.emf
暂估价 规费

110

92020600400

1

控制电缆敷设

1.名称:预作用报

警阀直接启泵线

2.型号:ZR-KVV

3.规格:6X1.5

4.采用燃烧性能

不低于B2级的铜

芯电线电缆

5.敷设方式:管内

敷设

6.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 20

111

92020600400

2

控制电缆敷设

1.名称:预作用报

警阀直接启泵线

2.型号:ZR-KVV

3.规格:7X1.0

4.采用燃烧性能

不低于B2级的铜

芯电线电缆

5.敷设方式:管内

敷设

6.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 60.5



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  49  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image59.emf
暂估价 规费

112

92020600400

3

控制电缆敷设

1.名称:预作用报

警阀直接启泵线

2.型号:ZR-KVV

3.规格:12X1.5

4.采用燃烧性能

不低于B2级的铜

芯电线电缆

5.敷设方式:管内

敷设

6.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 18

113

92020500200

2

电动机检查接

线及调试

1.名称:空调室外

接线

2.规格:功率22KW

以下

台 1

114

92020500200

3

电动机检查接

线及调试

1.名称:空调室外

接线

2.规格:功率55KW

以下

台 4

分部小计

插座

115

92020402900

1

插座安装

1.名称:防水插座

2.型号:单相/三

线/五眼

3.规

格:220V/50HZ

4.安装方式:距地

0.3M

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 31



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  50  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image60.emf
暂估价 规费

116

92020402900

2

插座安装

1.名称:防水插座

2.型号:三相/四

线

3.规

格:220V/50HZ

4.安装方式:距地

0.3M

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 35

117

92021001400

2

接线盒安装

1.名称:三相电源

接线盒

2.材质:三相/五

线

3.规

格:220V/50HZ

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 35

118

92020401400

1

控制箱安装

1.名称:单相带空

气开关控制箱

2.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 4

119

92020401400

2

控制箱安装

1.名称:三相带空

气开关控制箱

2.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 4



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  51  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image61.emf
暂估价 规费

120

92020402900

3

插座安装

1.名称:两眼加三

眼插座

2.型号:安全型

3.规格:250V

10A

4.安装方式:距地

0.3M

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 135

121

92020402900

4

插座安装

1.名称:售卖机插

座

2.型号:安全型

3.规格:250V 16A

4.安装方式:距地

0.3M

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 16

122

92020402900

5

插座安装

1.名称:压面机插

座

2.型号:安全型

3.规格:380V 16A

4.安装方式:距地

0.3M

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 6



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  52  页  共  55  页


image62.emf
暂估价 规费

123

92020402900

6

插座安装

1.名称:电梯进到

插座

2.型号:

井底瓷制插座

3.安装方式:距井

地1.0米

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 1

124

92020403100

1

小电器安装

1.名称:电动排风

扇

2.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 9

125

92020500200

1

电动排风扇接

线

1.名称:电动排风

扇接线

2.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 9

分部小计

防雷接地

126

92020701100

1

等电位接线箱

安装

1.名称:总等电位

联结端子箱

2.规

格:800X400X200

3.安装方式:距地

0.5M

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  53  页  共  55  页


image63.emf
暂估价 规费

127

92020701100

2

等电位接线箱

安装

1.名称:局部等电

位联结端子箱

2.规

格:400X400X150

3.安装方式:距地

0.5M

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 7

128

92020700300

1

接地线、避雷

引下线制作、

安装

1.名称:接地线

2.接地母线材质

、规格:40x4热镀

锌扁钢

3.引下线材质、

规格，引下形

式:40x4热镀锌扁

钢

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 40

129

92020700300

2

接地线、避雷

引下线制作、

安装

1.名称:引下线

2.引下线材质、

规格，引下形式:

利用柱内两根主

筋做引下线

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 162.6



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  54  页  共  55  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image64.emf
暂估价 规费

130

92020700500

1

接闪网安装

1.名称:避雷网

2.规格:φ12热浸

镀锌圆钢

3.安装方式:镀锌

圆钢避雷带,每隔

1米设固定支架,

做法参见92DQ13

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 265

分部小计

措施项目

分部小计



本页小计



合   计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 第  55  页  共  55  页


image65.emf
暂估价 规费

屋面及防水

屋面

1

91090200300

1

屋面卷材防水

层新做

1.面层材料品种

、规格、颜色:15

厚DS砂浆找平层

保护层，压入两

层耐碱网格布

2.0.1厚聚氯乙烯

膜薄隔离层

3.3+3厚SBS卷材

防水层一道（Ⅱ

型），除10cm的

搭接，还需在搭

接处附20cm的SBS

加强层

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 635.75

2

91090201800

1

排水管安装

1.排水管品种、

规格:upvc管，直

径110mm

2.下水口、排水

弯头、雨水斗品

种、规格、数量:

塑料雨水斗

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 120.75

分部小计

分部小计

门



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 第  1  页  共  3  页


image66.emf
暂估价 规费

3

91150200900

1

金属门安装

1.门类型:70系列

断桥铝框玻璃门

2.门框或扇材质:

铝型材采用70系

列，厚度不低于

2.0

3.玻璃品种、厚

度:玻璃采用

6+12A+6

4.五金材料品种

、规格:含配套五

金件

5.门后塞口:填充

剂

6.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 79.83

4

91150201200

1

钢质防火门安

装

1.门类型:乙级钢

制防火门

2.五金材料品种

、规格:含配套五

金件

3.门后塞口:填充

剂

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 34.65

分部小计

其他



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 第  2  页  共  3  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image67.emf
暂估价 规费

5

91040200200

1

砌块墙砌筑

1.位置:值班室及

餐梯封堵

2.砌块品种、规

格、强度等级:蒸

压加气混凝土砌

块

3.墙体厚

度:200mm

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m3 5.58

分部小计

措施项目

分部小计



本页小计



合   计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 第  3  页  共  3  页


image68.emf
暂估价 规费

屋面

1

91090200100

1

屋面防水层拆

除

1.现状屋面拆除

至找坡层

2.垃圾消纳、外

运及运距自行考

虑

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 635.75

2

91090201400

1

排水管拆除

1.现状屋面排水

管拆除

2.垃圾消纳、外

运及运距自行考

虑

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 120.75

分部小计

餐厅内

一层

3

91120200100

1

块料、石材面

层楼地面拆除

1.现状地砖地面

拆除10厚地砖及

25厚砂浆粘接层

2.垃圾消纳、外

运及运距自行考

虑

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 14.69



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰-拆除 第  1  页  共  5  页


image69.emf
暂估价 规费

4

91120500100

1

踢脚线拆除

1.踢脚线高

度:100mm

2.现状踢脚线拆

除至基层

3.垃圾消纳、外

运及运距自行考

虑

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 7.49

5

91160400100

1

清理涂料层

1.施工部位:内墙

面

2.现状墙面，铲

除涂料及腻子层

后清理干净

3.垃圾消纳、外

运及运距自行考

虑

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 113.2

6

91140200100

1

天棚吊顶拆除

1.拆除现状铝条

板吊顶

2.垃圾消纳、外

运及运距自行考

虑

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 1654.39

分部小计

二层

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰-拆除 第  2  页  共  5  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image70.emf
暂估价 规费

7

91120200100

2

块料、石材面

层楼地面拆除

1.现状地砖地面

拆除10厚地砖及

25厚砂浆粘接层

2.垃圾消纳、外

运及运距自行考

虑

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 10.75

8

91120500100

2

踢脚线拆除

1.踢脚线高

度:100mm

2.现状踢脚线拆

除至基层

3.垃圾消纳、外

运及运距自行考

虑

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 9.4

9

91160400100

2

清理涂料层

1.施工部位:内墙

面

2.现状墙面，铲

除涂料及腻子层

后清理干净

3.垃圾消纳、外

运及运距自行考

虑

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 468.14



本页小计



工程名称：建筑装饰-拆除 第  3  页  共  5  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


image71.emf
暂估价 规费

10

91140200100

2

天棚吊顶拆除

1.拆除现状铝条

板吊顶

2.垃圾消纳、外

运及运距自行考

虑

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 1775.63

分部小计

分部小计

门

11

91150200100

1

金属门拆除

1.门类型:现状卫

生间、厨房门拆

除

2.垃圾消纳、外

运及运距自行考

虑

3.涉及残值及固

定资产的拆除物

需运至甲方指定

位置，由甲方处

理

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 31

本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰-拆除 第  4  页  共  5  页


image72.emf
暂估价 规费

12

91150200100

2

金属门拆除

1.门类型:防火门

拆除

2.垃圾消纳、外

运及运距自行考

虑

3.涉及残值及固

定资产的拆除物

需运至甲方指定

位置，由甲方处

理

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m2 11

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计



合   计



工程名称：建筑装饰-拆除 第  5  页  共  5  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


image1.emf
项目

编码

子目名称

不含税金额

（元）

备注

安全文明施工 明细详见表4.9-1

现场管理费 明细详见表4.12

施工垃圾场外运输和消

纳费

明细详见表4.9-2

脚手架工程费 明细详见表4.12

垂直运输费-修缮施工

楼层高度12m以内

明细详见表4.12

冬雨季施工增加费 明细详见表4.12

二次搬运费 明细详见表4.12

原有建筑物及设备保护

费

明细详见表4.12

工程水电费 明细详见表4.12

电气设备安装工程系统

调试费

明细详见表4.12

消防工程系统调试 明细详见表4.12

通风空调工程系统调试 明细详见表4.12

注：1.在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表

4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
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总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：25改善办学保障条件-通州校区食堂改造 第 1 页  共 1 页

序号

含税金额

（元）


image73.emf
暂估价 规费

整个项目

1

92070100600

1

空调器安装

1.名称:空调室外

机 SWJ-1

2.型号、规格:额

定制冷/热

量:95.2/106.0kw

,额定输入功

率:39.5kw/380V

。

冷媒:R410A,噪音

≤61dB(A)。

制冷综合性能系

数(IPLV)≥9.70

。

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1

2

92070100600

5

空调器安装

1.名称:空调室外

机 SWJ-2

2.型号、规格:额

定制冷/热

量:110.0/123.5k

w,额定输入功

率:49.0kw/380V

。

冷媒:R410A,噪音

≤62dB(A)。制冷

综合性能系数

(IPLV)≥9.70。

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程 第  1  页  共  7  页


image74.emf
暂估价 规费

3

92070100600

6

空调器安装

1.名称:空调室外

机 SWJ-3

2.型号、规格:额

定制冷/热

量:95.2/106.0kw

,额定输入功

率:39.5kw/380V

。

冷媒:R410A,噪音

≤61dB(A)。

制冷综合性能系

数(IPLV)≥9.70

。

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1

4

92070100600

7

空调器安装

1.名称:空调室外

机 SWJ-4

2.型号、规格:额

定制冷/热

量:110.0/123.5k

w,额定输入功

率:49.0kw/380V

。

冷媒:R410A,噪音

≤62dB(A)。制冷

综合性能系数

(IPLV)≥9.70。

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程 第  2  页  共  7  页


image75.emf
暂估价 规费

5

92070100600

8

空调器安装

1.名称:空调室外

机 SWJ-5

2.型号、规格:额

定制冷/热

量:56.0/63.0kw,

额定输入功

率:22.0kw/380V

；冷媒:R410A,噪

音≤62dB(A)。

制冷综合性能系

数(IPLV)≥9.70

。

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1

6

92070100600

3

空调器安装

1.名称:多联机

(室内机) SNJ-01

2.型号、规格:四

面出风天井式,制

冷量:14.0KW,制

热量:16.0KW,

功率:160W/220V,

机外静压50Pa,噪

音≤29dB(A)。

3.内置凝水提升

泵

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 30



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程 第  3  页  共  7  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image76.emf
暂估价 规费

7

92070100600

9

空调器安装

1.名称:多联机

(室内机) SNJ-02

2.型号、规格:四

面出风天井式,制

冷量:10.0KW,制

热量:11.0KW,

功率:96W/220V,

机外静压50Pa,噪

音≤29dB(A)。

3.内置凝水提升

泵

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 5

8

92070100601

0

空调器安装

1.名称:多联机

(室内机) SNJ-03

2.型号、规格:四

面出风天井式,制

冷量:7.1KW,制热

量:8.0KW,

功率:104W/220V,

机外静压50Pa,噪

音≤29dB(A)。

3.内置凝水提升

泵

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程 第  4  页  共  7  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image77.emf
暂估价 规费

9

92060100900

6

铜管安装

1.安装部位:室内

2.材质:铜管

3.输送介质:冷媒

4.型号、规格:Φ

15.88

5.连接方式:焊接

6.压力试验、吹

扫及清洗设计要

求:试压、冲洗

7.含管道、管件

、分歧管制作安

装

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 45

10

92060100900

3

铜管安装

1.安装部位:室内

2.材质:铜管

3.输送介质:冷媒

4.型号、规格:Φ

19.05

5.连接方式:焊接

6.压力试验、吹

扫及清洗设计要

求:试压、冲洗

7.含管道、管件

、分歧管制作安

装

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 253



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程 第  5  页  共  7  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image78.emf
暂估价 规费

11

92060100900

7

铜管安装

1.安装部位:室内

2.材质:铜管

3.输送介质:冷媒

4.型号、规格:Φ

28.58

5.连接方式:焊接

6.压力试验、吹

扫及清洗设计要

求:试压、冲洗

7.含管道、管件

、分歧管制作安

装

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 5

12

92060100900

4

铜管安装

1.安装部位:室内

2.材质:铜管

3.输送介质:冷媒

4.型号、规格:Φ

31.75

5.连接方式:焊接

6.压力试验、吹

扫及清洗设计要

求:试压、冲洗

7.含管道、管件

、分歧管制作安

装

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 25



本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程 第  6  页  共  7  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image79.emf
暂估价 规费

13

92060100900

5

铜管安装

1.安装部位:室内

2.材质:铜管

3.输送介质:冷媒

4.型号、规格:Φ

38.1

5.连接方式:焊接

6.压力试验、吹

扫及清洗设计要

求:试压、冲洗

7.含管道、管件

、分歧管制作安

装

8.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 25

14

92060101300

1

塑料管安装

1.安装部位:室内

2.输送介质:冷凝

水

3.型号、规

格:DN32

4.压力试验、吹

扫及清洗设计要

求:试压、冲洗

5.管道、管件制

作安装

6.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 379

分部小计

措施项目

分部小计



本页小计



合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程 第  7  页  共  7  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中


image80.emf
暂估价 规费

火灾漏电报警

系统

1

92050700200

1

剩余电流式监

控探测器安装

1.名称:电气火灾

监控探测器

2.规格:TW-RCF-

E2L

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 21

2

92021000302

1

电气配管

1.名称:电气配管

2.材质:SC

3.规格:20

4.配置形式:明敷

设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 100

3

92021000302

2

电气配管

1.名称:电气配管

2.材质:SC

3.规格:20

4.配置形式:暗敷

设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 85.4



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 第  1  页  共  3  页


image81.emf
暂估价 规费

4

92090100400

3

剔(凿)槽

1.名称:剔（凿）

槽

2.规格:25以内

3.类型:配管及接

线盒等剔槽

4.填充(恢复)方

式:原样恢复，土

建装饰专业配合

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 85.4

5

92021001400

7

接线盒安装

1.名称:接线盒

（含盖）

2.材质:钢制

3.规格:86

4.安装形式:明装

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 5

6

92021001400

8

接线盒安装

1.名称:接线盒

（含盖）

2.材质:钢制

3.规格:86

4.安装形式:暗装

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 21



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 第  2  页  共  3  页


image82.emf
暂估价 规费

7

92090100200

4

支吊架制作、

安装

1.名称:支架制作

安装

2.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

kg 20

8

92021001000

2

电气配线

1.配线形式名称:

电气配线

2.导线型号、材

质、规格:NH-

RVS-2X1.5

3.敷设部位或线

制:管内敷设

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 200

9

92021001000

3

电气配线

1.配线形式名称:

电气配线

2.导线型号、材

质、规格:ZR-

RVSP-4X1.0

3.敷设部位或线

制:管内敷设

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 10

分部小计

措施项目

分部小计



本页小计



合   计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 第  3  页  共  3  页


image2.emf
实际成本

（元）

利润

（元）

小计

（元）

管理目标等级（达标）对应的《图

集》标准内项目措施费

1.1 安全施工费

1.2 文明施工费

1.3 环境保护费

1.4 临时设施费

其中 常态化疫情防控措施费

特殊安全文明施工措施费

2.1

管理目标等级对应的《图集》标准

外项目措施费

2.2

超过一定规模的危大工程对应的安

全文明施工增加措施费

2.3 其他特殊安全文明施工措施费

注：

合计 合计



1.依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出

处及计算方法。

2.“管理目标等级（       ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（       ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价

中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。



2



其中



1



其中



安全文明施工费明细表

工程名称：25改善办学保障条件-通州校区食堂改造 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 子目名称

不含税金额（元）

含税金额

（元）

备注

企业管理费

（元）


image83.emf
暂估价 规费

整个项目

1

92050401000

1

消防模块(端

子)箱安装

1.名称:消防端子

箱

2.安装方式:暗

装,距地1.4米

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 2

2

92050401600

1

报警联动一体

机安装

1.名称:消防报警

主机

2.安装方式:设备

附近,吸顶安装

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1

3

92050401600

2

报警联动一体

机安装

1.名称:可燃气体

报警控制器

2.安装方式:设备

附近,吸顶安装

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1

4

92050400200

1

点型探测器安

装

1.名称:智能感烟

探测器

2.吸顶安装

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

只 80

本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 第  1  页  共  13  页


image84.emf
暂估价 规费

5

92050400200

2

点型探测器安

装

1.名称:智能感温

探测器

2.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

只 31

6

92050401800

1

重复显示器安

装

1.名称:层显器

2.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 2

7

92050400200

3

点型探测器安

装

1.名称:气体探测

器

2.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

只 13

8

92050402400

1

声光报警器安

装

1.名称:声光报警

显示器

2.明装,距地2.5

米

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 21



本页小计



工程名称：消防工程 第  2  页  共  13  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


image85.emf
暂估价 规费

9

92050400800

1

模块安装

1.名称:单输入输

出模块

2.设备附近,吸顶

安装

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 4

10

92050400800

2

模块安装

1.名称:单输入输

出模块

2.设备附近,吸顶

安装

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 4

11

92050400800

3

总线断路隔离

器

1.名称:总线断路

隔离器

2.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 9

12

92050400600

1

按钮安装

1.名称:手动报警

按钮(带电话插

孔)

2.明装,距地1.4

米

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

只 9



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 第  3  页  共  13  页


image86.emf
暂估价 规费

13

92050400600

2

按钮安装

1.名称:消火栓启

泵按钮

2.明装,距地1.4

米

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

只 14

14

92050403000

1

消防广播(扬

声器)安装

1.名称:消防广播

(阻燃型或带阻燃

后罩)

2.安装方式:吸顶

安装

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 18

15

92050402800

1

消防报警电话

插孔(电话)安

装

1.名称:消防电话

机(固定)

2.安装方式:明

装,距地1.4米

3.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 11

16

92050400800

4

模块安装

1.名称:水流指示

器

2.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 2



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中 序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 第  4  页  共  13  页


image87.emf
暂估价 规费

17

92050400800

5

模块安装

1.名称:信号阀

2.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 2

18

92050400800

6

模块安装

1.名称:电梯控制

箱联动

2.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 1

19

92050400800

7

模块安装

1.名称:水流指示

器

2.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 2

20

92050400800

8

模块安装

1.名称:70℃防火

阀

2.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 9

21

92050400800

9

模块安装

1.名称:280℃防

火阀

2.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 5
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22

92050400801

0

模块安装

1.名称:湿式报警

阀

2.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 2

23

92050401000

3

消防模块(端

子)箱安装

1.名称:强启电源

模块箱(每十个模

块安装在一个模

块箱内)

2.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1

24

92050401000

2

消防模块(端

子)箱安装

1.名称:强切电源

模块箱(每十个模

块安装在一个模

块箱内)

2.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

台 1
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25

92020600400

1

控制电缆敷设

1.名称:预作用报

警阀直接启泵线

2.型号:WDZN-

KYJY

3.规格:4x1.5

4.采用燃烧性能

不低于B2级的铜

芯电线电缆

5.敷设方式:管内

敷设

6.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 274.62

26

92020601100

1

控制电缆头制

作、安装

1.名称:控制电缆

头制作安装

2.型号:WDZN-

KYJY

3.规格:4x1.5

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 24

27

92020600400

7

控制电缆敷设

1.名称:手动直接

控制线

2.型号:WDZN-

KYJY22

3.规格:8x1.0

4.采用燃烧性能

不低于B2级的铜

芯电线电缆

5.敷设方式:管内

敷设

6.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 26.25
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28

92020601100

4

控制电缆头制

作、安装

1.名称:控制电缆

头制作安装

2.型号:WDZN-

KYJY

3.规格:8x1.0

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 18

29

92020600400

6

控制电缆敷设

1.名称:手动直接

控制线

2.型号:WDZN-

KYJY22

3.规格:8x1.5

4.采用燃烧性能

不低于B2级的铜

芯电线电缆

5.敷设方式:管内

敷设

6.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 413.7

30

92020601100

3

控制电缆头制

作、安装

1.名称:控制电缆

头制作安装

2.型号:WDZN-

KYJY

3.规格:8x1.5

4.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

个 8
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92080601600

1

双绞线缆敷设

1.名称:紧急广播

线

2.规格:WDZN-

RYYS-2x1.5

3.采用燃烧性能

不低于B2级的铜

芯电线电缆

4.敷设方式:管内

敷设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 295.5

32

92080601600

3

双绞线缆敷设

1.名称:消火栓启

泵线,启泵回答线

2.规格:WDZN-

RYS-2X1.0

3.采用燃烧性能

不低于B2级的铜

芯电线电缆

4.敷设方式:管内

敷设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 612.36
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33

92021001000

3

电气配线

1.配线形式名称:

直流电源线

2.导线型号、材

质、规格:WDZN-

BYJ-2.5

3.采用燃烧性能

不低于B2级的铜

芯电线电缆

4.敷设部位或线

制:管内敷设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 4369.42

34

92080601600

4

双绞线缆敷设

1.名称:火警信号

二总线

2.规格:WDZN-

RYS-2x1.5

3.采用燃烧性能

不低于B2级的铜

芯电线电缆

4.敷设方式:管内

敷设

5.满足完成此项

工作所需要的全

部工作内容，满

足设计图纸、招

标文件、现行规

范、图集、验收

等全部要求

m 2145.31
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